
direkt auf 311

Fläche 325m³ Berechnung KOKAI

Kehrgraben

Mühlstraße

Fl.Nr. 311/310 und
Tf. 313

Zulauf von
der Zufahrt

Zulauf von
der Straße

Zulauf von
der
Regenrinne

Zulauf von
der
Regenrinne

Zulauf von
der
Regenrinne

Zulauf von
der
Regenrinne

Zulauf von
der
Regenrinne

Zulauf von
der Hoffläche

Zulauf von
den Rinnen

Filteranlage (n)

Überlaufschacht

Leitung

Leitung

Auffangmulde  zur Vorreinigung und Rückhaltung
Es muss wegen dem Abstand Bauhof zur Mulde (1m) Nachmodelliert werden.

Zulauf der Flächen die
an die Schlitzrinne
angeschlossen sind.

Mulde die das Hangwasser abfängt von südlichen Grundstück.

Zulauf bei Starkregen
(Büro KOKAI)

Zulauf bei Starkregen in
die Mulde (Büro KOKAI)

A B

C

D
E

E

F

D

F

Fassungsvermögen der
abgestimmten modellierten Mulde
bei einer Vertiefung von
35cm = 312m³

5

5

Muldenböschung OK

Muldenböschung UK

Schlitzrinne

Fließrichtung / Zulauf

Baufeld

Fl.Nr. 312

Legende

überstehende Dachfläche

BAUHOF

Hoffläche

Erweiterung Zulauf von
der
Regenrinne

max. Einsteihöhe
611,97 üNN- 5cm

über Mulde A auf 311

Mulde 325m³OK Straße
ca. 612,00-612,18 üNN
steigend nach Osten

Straße Bestand

Muldenböschung OK
Muldenböschung UK

Modellierte Mulde

A

G

Übergabeschacht

Rückstau-/
Froschklappen

Ablauf/Drosselbauwerk
zum Leerlauf

3 15m lang, 3m breit und 1,5m tiefe Senke ab
Böschungsfuß

Senke

+0.00 OK FFB 612.70m üNN

+0.00 OK FFB 612.70m üNN

611.00m üNN max. GW (gem. Bodengutachten)

Schnitt C-C

Schnitt B-B

20°

+0.00 OK FFB 612.70m üNN

Schnitt A-A

612.00611.84

611.91
611.49 611.61

610.33

610.19

611.54
611.91

612.09611.87

610.40
610.24

611.75

611.39
611.30

612.15612.14612.08

610.47
610.32

611.60

611.00m üNN max. GW (gem. Bodengutachten)

611.00m üNN max. GW (gem. Bodengutachten)

Gemeinde Finning
Neubau Bauhof auf Flur-Nr. 312
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CS
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 Glatz & Kraus Ingenieure

Gemeinde Finning
Rathaus
86 923 Finning

1:500

Darstellung Starkregenereignis (KOKAI) ohne Maßstabs
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